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Passerella

Altezza mm 54, larghezza in base al numero di tubazioni posate.

Cablofil mod. CF 54/x.

All'esterno in acciaio galvanizzato a caldo con rivestimento in pvc o rilsan e coperchio in
acciaio galvanizzato a caldo.

All'interno in acciaio elettrozincato con rivestimento in pvc o rilsan.

Supporti
Saranno Cabilofil in acciaio galvanizzato a caldo all'esterno e in acciaio elettrozincato
all'interno.

Tubazioni
Tubi in rame @ interno = 12 mm, per applicazioni medicali.
Tubi in acciaio inox Aisi 316 & interno = 12 mm, per applicazioni medicali.

Fissaggi
Le tubazioni saranno fissate ai supporti metallici e alle passerelle mediante cavallotti e
fascette in materiale plastico.

LEGENDA SIMBOLI:

Dx: deposito numero x
cmp: compressore
Cx: colonna montante numero x

posizione posti presa

LEGENDA GAS

GAS COMBUSTIBILI

e - aCctilene C2H2
- idrogeno H2
- argon-metano AM
GAS INERTI
e - clio bassa portata He-1
e - clio alta portata He-2
e - 370t0 bassa portata N2-1
- - 270t0 alta portata N2-2
- argon Ar
GAS COMBURENTI
esmmm— - aria cromatografica Ab
e - Drotossido d'azoto N20
em—— - 3ria COMpressa Ac

linea continua: ARPA
linea tratteggiata: ASL
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